PROTOKOL SZCZELNOSCI

Zewngetrznej instalacji wody zimnej (na zimno) dla budynku Przedszkola i Sali gimnastycznej

w Chechle Drugim sporzadzony dnia 12.09.2017r

KOMISJA W SKEADZIE :

1. Kierownik budowy robot sanitarnych — Wiodzimierz Tokarczyk
2. Inspektor robot sanitarnych - Jacek Wisniewski

3. Wykonawca — Marek Osendowski

4, Kierownik budowy - Dariusz Dolecki

Zakres robot:

Wykonang instalacje wodociggowg poddano préobie cisnieniowej wodg na cisnienie
prébne 10 bar.

Prébe wykonano w dwdch etapach. I préba wstepna — czas trwania 60 min. II proba
gtowna - czas trwania 120 min. Probe ci$nieniowg wykonano cisnieniomierzem

KFM140531075 o numerze $wiadectwa wzorcowania OUMS83/2130/42/2014 - wynik proby
pozytywny.

Uwagi komisji:

Na tym protokét zakonczono i podpisano .

Podpisy komisji
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PROTOKOL. SZCZELNOSCI

Wewnetrznej instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla budynku
Przedszkola i Sali gimnastycznej przy ul. Lipowej 1 w Chechle Drugim sporzadzony dnia

31.09.2017r

KOMISJA W SKLADZIE :

1. Kierownik budowy robot sanitarnych — Wlodzimierz Tokarczyk

2. Inspektor robot sanitarnych - Jacek Wisniewski

3. Wykonawca — PSE Sp. z 0.0. Marek Osendowski
4. Kierownik budowy - Dariusz Dolecki

Zakres robot:

Po wykonaniu wewngtrznej instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, oraz
deszczowej zalano ja wodg i poddano probie szczelnosci na okres 2 godzin- nie stwierdzono

przeciekdw.

Uwagi komisji:

Na tym protokdt zakonczono i podpisano .

Podpisy komisji




