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D E C Y Z J A Nr 13 

Dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust 1, 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03. 1985 r. o 
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j . Dz. U . z 2019 r. poz. 59), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 
ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu 
sciekow (t. j . Dz. U . z 2018 r., poz. 1152, z pozn. zm.), § 3 ust.l, ust. 3 pkt 1, § 20 ust.l pkt 1, 
7, 8, 10, ust. 3 pkt 3, 4, 6, § 21 ust. 1 pkt 3, ust 3 pkt 1, ust 5, ust 6, ust 8, § 26 ust 2 
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej 
do spozycia przez ludzi (Dz. U . z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 K.p.a., po zapoznaniu si? ze 
sprawozdaniem z badan z dnia 09.07.2019 r. Nr SB/ 72900/07/19 z dnia 19.07.2019r, Nr 
SB/77741/07/2019, sprawozdaniem z badan z dnia 29.08.2019 r. Nr SB/92907/08/2019 
raportu z badan Nr 238/19 z dnia 10.09.2019 r.. Nr 295/19 Nr 296/19 r. z dnia 17.10.2019r. 
Nr 308/19 z dnia 25.10.2019 r., sprawozdaniem z badania laboratoryjnego z 
dni25.10.2019r.NrWSSE.DLHK.9051.183.1.2019,NrWSSE.DLHK.9051.183.2.2019, 
Nr WSSE.DLHK.9051.183.3.2019, z badan probek wody z wodoci^gu publicznego w 
Dobroniu - stacja uzdatniania wody w Markowce 

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach postanawia stwierdzic 
warunkow^ przydatnosc wody do spozycia przez ludzi z wodociqgu publicznego w 
Dobroniu (stacja uzdatniania wody w Markowce) i nakazuje: 

1. podjac dzialania naprawcze majace na celu doprowadzenie wody w wodoci^gu w 
Dobroniu - stacja uzdatniania wody w Markowce, do wymagan zgodnych z 
przepisami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017 r. roku w sprawie 
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), w 
zakresie dopuszczalnych wartosci parametrow manganu i zelaza okreslonych w 
ZalacznikuNr 1, Czesc C, Tabela 2, lp. 5 i 15, 

2. poinformowac w skuteczny sposob odbiorcow wody korzystajacych z wodoci^gu 
publicznego w Dobroniu o warunkowej przydatnosci wody do spozycia, 

3. przedlozyc Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pabianicach, 
sprawozdania z badan jakosci wody po zakohczeniu dzialah naprawczych z w/w 
wodoci^gu, potwierdzajacych uzyskanie parametrow zgodnych z wymogami 
okreslonymi w powolanym powyzej rozporzadzeniu w sprawie jakosci wody 
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. 

Termin wykonania obowiazkow okresla si? do dnia 30.09.2020 r. 

U z a s a d n i e n i e 

Urzad Gminy w Dobroniu pismem z dnia 05.08.2019r. (data wplywu 16.08.2019r.) znak: 
OS.7021.2.2019, przekazal Sprawozdania z badan wody, wykonanych w ramach kontroli 
wewnetrznej, z wodoci^gu publicznego w Dobroniu w punktach zgodnosci - stacja 
uzdatniania wody w Markowce, sprawozdanie z badan Nr SB/72900/07/2019 z dnia 



09.07.2019 r., Nr SB/77741/07/2019 z dnia 19.07.2019r. oraz w Urzedzie Gminy w 
Dobroniu Nr SB/72796/07/2019 z dnia 09.07.2019 r. 
W probce wody podawanej do sieci - sprawozdanie z badan Nr SB/72900/07/2019, 
stwierdzono przekroczenie wartosci parametrycznej manganu 93,4 ug/1, zelaza 212 ug/1. 
Badanie wody powtorzono w zakresie parametrow zelaza i manganu - sprawozdanie z badan 
Nr SB/77741/07/2019 wykazalo przekroczenie wartosci parametrycznej manganu 90,4 ug/1. 
Urzad Gminy Dobroniu pismem z dnia 12.08.2019r . (data wplywu 16.08.2019r.) znak: 
OS.7021.3.2019 poinformowal, iz przyczyn^ przekroczen moze bye duze obciazenie stacji 
uzdatniania z wody spowodowane wysokim rozbiorem wody przez dluzszy czas w okresie 
letnim, co moglo negatywnie wplynac na jakosc wody. 
Pismem z dnia 10.09.2019r. (data wplywu 16.09.2019r.) znak: OS.7021.4.2019 Urzad Gminy 
w Dobroniu poinformowal, ze podjal dzialania naprawcze ale przy duzym zapotrzebowaniu 
na wode proces uzdatniania nie przebiegal prawidlowo, co odzwierciedla przekazane 
sprawozdanie z badan z dnia 29.08.2019r. Nr SB/92907/08/2019, wykonanych w zakresie 
parametrow zelaza i manganu gdzie stwierdzono przekroczenie manganu 89,lmg/l, a zelaza 
222mg/l. 
W dniu 21.10.2019r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w 
Pabianicach pobrali wod? do badania w punktach zgodnosci w Szkole Podstawowej w 
Chechle Pierwszym, przy ul. Lipowej 2, w Urzedzie Gminy w Dobroniu, przy ul. 11 
Listopada 9, zgodnie z Zalacznikiem nr 2 Czesc I do powolanego powyzej rozporzadzenia, 
poszerzajac badanie o parametry zelaza i manganu oraz w stacji uzdatniania wody w 
Markowce - woda podawana do sieci w zakresie parametrow zelaza i manganu. W 
sprawozdaniach z badania laboratory) nego z dnia 25.10.2019r. Nr 
WSSE.DLHK.9051.183.1.2019, Nr WSSE.DLHK.9051.183.2.2019, przekroczen nie 
stwierdzono. 
Natomiast w wodzie podawanej do sieci - sprawozdanie Nr WSSE.DLHK.9051.183.3.2019 
stwierdzono przekroczenie manganu 145 ug/1 a zelaza 245 ug/1. 
W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie 
przekroczen w wodzie podawanej do sieci, Gmina Dobron pismem znak : OS.7021.5.2019 z 
dnia 30.10.2019r. poinformowala o podjetych dzialaniach naprawczych polegajacych na 
plukaniu zloza filtracyjnego, usprawnieniu procesu napowietrzania, oraz o planowanej 
wymianie zloza filtracyjnego. Z uwagi na dlugotrwale dzialania majace na celu 
doprowadzenie wody do parametrow zgodnych z przepisami rozporzadzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, 
ktore b?dzie mozna uzyskac w terminie do 30.09. 2020 r., strona wnioskowala o wyznaczenie 
terminu wykonania obowiazku doprowadzenia wody w wodoci^gu w Dobroniu - stacja 
uzdatniania wody w Markowce, do wymagah zgodnych z przepisami. 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach po przeanalizowaniu stopnia 
zagrozenia dla zdrowia ludzi zlâ  jakoscia wody, spowodowan^ przekroczeniem wyzej 
wymienionych parametrow w wodzie podawanej do sieci ze stacji uzdatniania wody w 
Markowce, stwierdza warunkow^ przydatnosc wody do spozycia przez ludzi, okreslajac 
dopuszczaln^ wartosc manganu na poziomie 200 u.g/1, a zelaza 250 ug/1. 
Zarowno zelazo jaki i mangan jest jednym z najpowszechniejszych metali w skorupie 
ziemskiej. Zwiekszona ich zawartosc w wodzie do spozycia nie stanowi bezposredniego 
zagrozenia dla zdrowia ludzi, ale wplywa negatywnie na barw?, m?tnosc, smak wody. 
Obecnosc manganu w wodzie do picia, jak i zelaza, moze powodowac powstawanie osadow 
w sieci wodociqgowej. 
Zgodnie z Zalacznikiem nr 1, Czesc C, Tabela 2 - „Wymagania organoleptyczne i 
fizykochemiczne", powolanego powyzej rozporzadzenia Ministra Zdrowia wartosc 
parametryczna dla manganu wynosi 50 ug/1, a dla zelaza 200 ug/1. 



Zgodnie z art. 5 ust. 1, powolanej powyzej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i 
zbiorowym odprowadzaniu sciekow, przedsiebiorstwo wodoci^gowo-kanalizacyjne ma 
obowiazek zapewnic zdolnosc posiadanych urzadzeh wodociagowych i urzadzen 
kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim 
cisnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania sciekow w sposob ci^gly i niezawodny, a 
takze zapewnic nalezyt^ jakosc dostarczanej wody i odprowadzanych sciekow oraz zgodnie z 
§ 3 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017 r. roku w sprawie jakosci 
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U . z 2017 r. poz. 2294), podejmuje 
wszelkie dzialania, aby woda spelniala wymagania okreslone dla parametrow wskaznikowych 
okreslonych w Czesci C Zalacznika nr 1. 

W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach 
postanowil jak w sentencji. 

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Lodzkiego Paristwowego 
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wodna 40, 90 - 046 Lodz, za posrednictwem 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, ul. Kilinskiego 10/12; 
95 - 200 Pabianice, w terminie 14 dni od dnia jej dor^czenia. 
Na podstawie art. 127 K.p.a. strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, moze 
zrzec si? wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, prawa do 
wniesienia odwolania od niniejszej decyzji. 
Z dniem doreczenia tutejszemu organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si? prawa do wniesienia 
odwolania przez stron?, decyzja staje si? ostateczna i prawomocna. 

Otrzymuj^: 
1) adresat - 1 egz. 
2) Lodzki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny ul. Wodna 40, 90-046 Lodz - do 

wiadomosci -1 egz. 
3) a/a - 1 egz. 


